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VENTILACION DE COCINA

Nro. Nivel AMBIENTE Equipo M3/Hs Cantidad Sub Total Kw Suministro

1 PB 1 Cocina Axial Tubular 5.000 1 5.000 0,246 3/380/50Hz INTERIOR
2 PB 2 Cocina Axial Tubular 5.000 1 5.000 0,246 3/380/50Hz INTERIOR
3 PB 3 Cocina Axial Roof 5.000 1 6.000 0,560 3/380/50Hz INTERIOR
4 PB 4 Cocina Axial Roof 5.000 1 6.000 0,560 3/380/50Hz INTERIOR

TOTALES 4 22.000 1,611

VENTILACION DE SSHH

Nro. Nivel AMBIENTE Equipo M3/Hs Cantidad Sub Total Kw Suministro

1 PB 1 Sanitarios Caballeros Helicocentrífugo 1.570 1 1.570 0,230 1/220/50Hz INTERIOR
2 PB 2 Sanitarios Damas Helicocentrífugo 1.570 1 1.570 0,230 1/220/50Hz INTERIOR
3 SPA 3 Duchas Helicocentrífugo 950 1 950 0,120 1/220/50Hz INTERIOR
4 SPA 4 Sanitarios Caballeros Helicocentrífugo 1.570 1 1.570 0,230 1/220/50Hz INTERIOR
5 SPA 5 Sanitarios Caballeros Helicocentrífugo 1.570 1 1.570 0,230 1/220/50Hz INTERIOR
6 SPA 6 Sanitarios Damas Helicocentrífugo 1.570 1 1.570 0,230 1/220/50Hz INTERIOR
7 SPA 7 Sanitarios Damas Helicocentrífugo 1.570 1 1.570 0,230 1/220/50Hz INTERIOR

TOTALES 7 10.370 1,500

VENTILACION DE COCINA

Nro. Nivel AMBIENTE Equipo M3/Hs Cantidad Sub Total Kw Suministro

1 EP 1 Salon de Eventos Helicocentrífugo 520 1 520 0,600 1/220/50Hz INTERIOR
2 EP 2 Salon de Eventos Helicocentrífugo 520 1 520 0,600 1/220/50Hz INTERIOR
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